1.3. BLO

1.3.1.

KOVA SCHEMATA

Blokové schéma SitePro 150 - 300 kVA
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1 = Napjjeni Q1 = Odpojovat vystupu UPS
2 = Usmérfovac Q2 = Odpojova¢ abvodu servisniho obtoku
3 = Invertor Q3a = Odpojovac baterii
4 = Vnitfni nebo vnéjsi bateriovy modul Q4 = Odpojovac vstupu usmeériovace
5 = Elektronicky obtok (SSM) K6 = Stykac vystupu obtoku
6 = Meéfeni proudu z invertoru(Is)(H3, H4) K7 = Stykac vystupu invertoru
7 = Vystupni transforméator F1 = Pojistka vstupu invertoru
8 = Vystupni filtr invertoru F8/F9 = Bateriové pojistky
9 = Me&feni proudu zatéze (H5, H6, H7) F5-F7 = Pojistky vystupu invertoru
10 = Vystup UPS H2 = Mefeni proudu baterii
H8 = Meéfeni vyst proudu usmérfovace

SitePro/150 - 300 kVA
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